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OBS! SCHEMATISK 
DOKUMENTATION 

+KUNDANLÄGGNING 
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BILD. SE SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIKS 
FÖR DETALJERAD IN KOPPLI NGSAN VISNING 

loBS! Elinstallationen får endast utföras av ellinstallationsföretag 
registrerat I Elsökerhetsverkets företagsregister 
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/kopa-elinstallationstjanster/ 
https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget 
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-ELCENTRAL Kabel ska vara avsedd för förläggning i mark, 
t.ex. EKKJ 4x2,5//2,5 eller EKLK 5G1,5. 
Kabel förläggs i 50 mm kabelrör 
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L __ 
Lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster 
Särskilda anordningar för användningen av 
en allmän VA-anläggning. 

20 § 
En fastighetsägare är skyldig att uppl{Jta 
nödvändigt utrymme för en s{Jdan 
anläggning som avses i 19 §. 
Fastighetsägaren skall fortlöpande se till 
anordningen och skydda den mot skada 
samt vid behov svara för dess elförsörjning. 
Fastighetsägaren skall snarast anmäla 
uppkomna fel och driftstörningar till 
huvudmannen. 

Larmindikator 
Levereras av 
Mälarenergi 
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+LTA_PUMP 

LPS2000 

L 230VAC, 1-fos, co 1kW J 

NAMN FIN<. 

B ÄNDRAT lEXT P.G.A. NY ELLAG _...tl.CHU 17-37 CHLI ALLMÄN AO VATTEN 
DOK. TYP 

A Justerat Vattentjclnster 
- Skapad 

REV BESKRIVNING 

KONTR. 
ANSL 17-06 l«.L CHLI 
ANSL 15-15 Mä arEnergi ,-
GOOK ÅR 1/ECKA 15-15 
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