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Drickvatten pumpas in 
Dricksvatten matas in i 
reningssytemet för att rena 
vattnet från PFAS.

Två olika tekniker testas
Vatten matas genom fem 
filter där två olika tekniker 
testas, aktivt kol och jonbytare. 

Sköljning av filter
En gång i veckan görs en 
sköljning av filtren med det
PFAS fria vattnet från tanken.

Sköljning av filter
När flitren är sköljda släpps 
vattnet ut på avloppsledningen.

Så fungerar testanläggningen i Västerås
– Rena vatten från PFAS

Kolfilter
Renar 25 l/h

PFAS-renat vatten

Kolfilter
Renar 25 l/h

Kolfilter
Renar 25 l/h

Jonbytare
Renar 50 l/h

Jonbytare
Renar 50 l/h
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Vattnet pumpas 
till en tank
Det renade vattnet 
matas till en tank. 
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